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MOC sieci GRID, kW

Charakterystyka zuzycia energii
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Wybrane projekty 2023
magazynu energii z EMS

TRYB VPP
-zasilanie awaryjne
-tryb RDN

-tryb WEATHER FORECAST+PV (peak-
shaving)

-tryb poprawa jakosci energii
(ustugi elastycznosci)

-tryb wsparcia stacji tadowania DC
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Rys. 9.4. Odchylki czgstotliwosci od wartosci bazowej w 2021 roku.
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Rys. 9.3. Godzinowy rozktad odchylek czestotliwosci od wartosci bazowej w 2021 roku.
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Reakcja magazynu energii na zmiany czestotliwosci w sieci

- Bateria sie taduje, obciazajac siec
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|
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- Bateria sie roztadowuje, odciazajac siec
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Dziekujemy
Za uwage

wigcej na:
nrgstorage.pl
nrgproject.pl
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